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 רשימת מסמכים
 

 

 

 מסמך שאינו מצורף

 

 
 
 

 
 

 
 1954–חוק החשמל ותקנותיו תש"ד 

 
 

 המפרט הכללי לעבודות בנייה

 

 
 

 
 

 
 

 
 שם         מס'

00 
02 
03 
04 
05 
08 
09 
10 
11 
12 
40 

 מוקדמות
 עבודות בטון יצוק באתר

 מוצרי בטון טרום
 עבודות בניה

 בודות איטוםע
 מתקני חשמל
 עבודות טיח

 עבודות ריצוף
 עבודות צביעה

 עבודות אומן
 עבודות פיתוח באתר

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

 
כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המשרדית המיוחדת בהשתתפות משרד 

מחלקת עבודות הביטחון/אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף התכנון וההנדסה ו
 ציבוריות.

 

 הצהרת הקבלן
 

זה, קראם והבין את תוכנם.  במפרטהקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים 
קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות 

 בהם. 
 

 הערה

למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו 
 בהוצאה לאור של משהב"ט.

 
 
 
 

 

 

 

 מוקדמות -00פרק 
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 תיאור העבודה  00.01

 פנסים ואביזרי תאורה ברחבי הקמפוס באוניברסיטת תל אביב.והתקנת , החלפה אספקה 

 מכרז.תאורת חוץ, כמפורט במסמכי ה גופי  , יתקין ויפעילהקבלן הזוכה במכרז זה יספק

 

 :יםסעיפי כתב הכמויות כוללאופני המדידה של  /יםתכולת המחיר

 מטר. 15ניתוק ופרוק פנסי תאורה על עמודים קיימים בגובה עד  -

 והתקנתם ע"ג עמודי תאורה קיימים.וגופי התאורה  פנסיםאספקת  -

 .להספקת החשמל של העמודפנימי מגש  אספקה והתקנת -

 .העמודשל  למגש אביזרים כבל הזנה חיבור  -

 .הפעלת התאורה וכיוון הפנסים -

     .ביצוע מדידות של עוצמת ההארה -

  ד.יבוצעו על ידי קבלן אח ,פרוק הפנסים הישנים והתקנת הפנסים החדשים עבודות החשמל 

 

 , כל העבודות תוזמנה בכתב.הזמנהמהיקף ה 80%קבלן חייב להתריע כאשר נוצלו ה

 

 

  ןלעבודותיו ואספקותיו של הקבל אחריות 00.02

במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים למכרז/ חוזה, אזי תהיה אחריות אם לא נאמר  .א

 על חומרים ועבודה לפי:

שנים מיום קבלתם ע"י המזמין. בתקופה זו לא יראה  5 -לזרועות (1

 כל סימן לחלודה.

שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. בתקופת  10 -לפנסי תאורה (2

ך מכל סוג שהוא בתוך הפנס האחריות לא יראה כל סימן לכלו

 וכל סימן חלודה שהוא בפנס בשלמותו.

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט  (3

אשר הוחלף בחדש תחול עליו אחריות מחודשת החל מתאריך 

והכל על חשבון הקבלן. כל פריט פגום יוחלף וכל  -ההחלפה

 ן ההודעה.שעות בימי חול מיום מת 48עבודה תתוקן תוך 

 

 
 

 

 

 

 

 

 מסמך ג'



 

B:\מפרט טכני.\מכרז תאורת חוץ\מכרזים או הליכים או תחרויות\הקבצים שליdoc 

4 

 אוניברסיטת תל אביב

 מפרט טכני מיוחד

 

 מתקני חשמל  08פרק 
 

 שרדי.הבינמשל המפרט הכללי  08פרק מפרט זה מהווה השלמה ל .א

 
 

 הפסקות חשמל  108.0
 

הקבלן אינו רשאי לבצע הפסקות חשמל מסוג כל שהוא ללא אישור האחראי מטעם 
 אוניברסיטת תל אביב.

 
 
 בדיקות חשמל 208.0
 

               העברת כל עבודה חדשה ו/או שינוי יסודי במתקן חשמל קיים יחייב .1
, וכמתחייב טת תל אביבאוניברסישיאושר ע"י ק חשמל מוסמך, ביקורת של בוד

 מחוק החשמל.
 
טבלאות של כל תוצאות הבדיקות שבוצעו על  תכלול תעודת הבדיקה של הבודק.        2

ידו, לרבות: ערכי בידוד של כל המעגלים, התנגדויות של כל לולאות ההארקה 
שנמדדו, ערכי מ"ז ראשיים וכיול ההגנות, הצהרת החשמלאי, ואישור הפעלת 

 המתקן.
המזמין לבקש נתוני בדיקה נוספים עפ"י שיקול דעתו ועל הקבלן יהיה  ברשות

להמציאם באמצעות הבודק. תעודות הבדיקה יהיו כרוכים כחוברות, מודפסות 
 במלואם, עם פרטי הבודק ונתוני ההרשאה החוקיים.

 
בגמר העבודה יש לבדוק את המתקן ולהפעילו הפעלה נסיונית לשם בדיקת  .   3

 יעילותו. 
הליקויים שיתגלו תוך כדי בדיקה יתוקנו ע"י ועל חשבון הקבלן, לשביעות  כל

רצונו המלאה של המהנדס. ברשות המפקח לדרוש הפעלות נסיוניות נוספות 
במידה ובהפעלות הקודמות נתגלו ליקויים כלשהם, זאת ללא כל תביעה כספית 

 כל שהיא מצד הקבלן.
 
 
 

 מפרט טכני מיוחד .0308
 

 
 . מפורש אחרת בכתבבן אלא אם מצוי, ואין בו לגרוע" 08ו השלמה למפרט "פרט זה הינמ 

 
 

 מחזיקי דגלים -רועות ז  .10.3008 
 
 
טימה אזרועות לעמוד תותאמנה לסוג העמוד ולסוג הפנס ויהיו להן מתאמים אשר יבטיחו ה .א

עמוד ה מוחלטת בין הזרוע לעמוד ובין הזרוע לפנס. על הקבלן להציג שרטוט של הזרוע עם
 צורת החיזוקים וההתאמות ביניהם. ווהפנס 

כל הזרועות תהיינה צבועות בתנור במפעל היצרן בגוון זהה לגוון של העמודים בהתאם  
 למפרט צביעה המפורט בהמשך.

 
 1"מחזיק הדגלים יהיה בעל קנה קליטה . דגלים 2-עמודי התאורה יסופקו מחזיקי דגלים לל .ב

רטוט של שעל הקבלן יהיה להציג . עשוי חומר בלתי מחליד, ל דגלעבור כ. ס"מ 15באורך של 
 . מחזיק דגלים כנ"ל
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זרועות ישאו תו תקן על כך שנבדקו במכון תקנים מורשה ונמצאו מתאימים לתקן הל כ .ג

 ישראלי ולדרישות שבמפרט זה. ה
 
 

 גופי תאורה  .20.3008
 

 
 דרישות טכניות -גופי תאורה   

 
 

 LEDגופי תאורת       
 

 LEDנתונים טכניים של גופי תאורה  .1
 

 50-60HZ/ 120-277Vמתח הזנה אוניברסאלי  .א
 

הכולל  ULאו אמריקאי  ENEC( בעל תו תקן אירופאי driverספק כח ) .ב
הגנה נגד עליית טמפרטורה, קצר חשמלי, הגנה נגד הפרעות מתח 

לעמעום  )כניסה ויציאה, לא חיבור מקבילי(, אפשרות 10KVהזנה עד 
 או ש"ע. PHILIPS. ספק כח תוצרת 0-10Vתאורה אנלוגי 

 
 40אישור יצרן לגוף תאורה שנבדק לעבודה בטמפרטורה סביבה  .ג

 .30%שעות עם ירידה בתפוקה עד  50,000מעלות לאורך חיים 
 

 עם פתיחה ללא כלים מכניים.גוף תאורה  .ד
 

 אפשרות להחלפת מערכת אופטית באתר. .ה
 

 מיציקת אלומיניום. מבנה גוף תאורה בנוי .ו
 

 .IP65דרגת הגנה של גוף תאורה  .ז
 

. גוון אור CREE ,OSRAM ,PHILIPSתוצרת חברות  LEDנורות  .ח
4000K. 

 
בתנאי חוץ  UVעמידות גוף התאורה והחלקים החיצוניים בקרינת  .ט

 בארץ.
 
 

 LEDהמסמכים הנדרשים לאישור גופי תאורת  .2
 

ספק בארץ, ל LEDמכתב הסמכה מקורי מיצרן של גופי תאורה  .א
המעיד על כך שהספק בארץ הינו המורשה מטעמו להפצה, שיווק 

 ומתן תמיכה טכנית, שירות, אספקת חלפים ואחריות.
 

תעודת בדיקה ממעבדה מוסמכת ומאושרת לעמידות גופי תאורה  .ב
 .2.1וחלק  1חלק  20עפ"י תקן ישראלי 

 
או תקן אמריקאי מקביל  IECתעודת בדיקה של התאמה לתקן  .ג

 ביולוגית( של מעבדה מאושרת. -ה פוטו)השפע
 

אביזרי  2.13חלק  61347תעודת בדיקה של התאמה לתקן ישראלי  .ד
הפעלה ובקרה לנורות, דרישות מיוחדות לציוד בקרה אלקטרוני 

 או לתקן בינלאומי מקביל. LEDהמיועד למודולי דיודה פולטות אור 
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רעות )הפ 12.3חלק  961תעודת בדיקה של התאמה לתקן ישראלי  .ה
 מוליכות, זרמי הרמוניות( או לתקן בינלאומי מקביל.

 
 שנים לפחות. 10אחריות יצרן גופי תאורה למכלול גוף תאורה  .ו

 
 
 

 ציוד להפעלת הנורה ופס הארקה  .30.3008
 
 
 : כל פנס יהיו מגשי האביזרים הבאיםבור ע .א
 
מנחם" לכל רוחב תשתית בידוד כפול תוצרת "כפר  P.V.Cבתוך פתח העמוד יהיה  גש ציודמ 1.א

עבור כל פנס, מורכב על פס   H60C/ MGלזרם כדוגמת  חד פאזי א"זמהמגש יכיל: הציוד. 
 פאזה ולאיזה פנס הוא מיועד, ועם כיסוי פלסטי מתאים. ל"דין", עם שילוט 

 
כבלים בחתך הכבלים  3מותאמים לקליטת " SOGEXI COPAKמהדקים כתוצרת " 4  -

 . ילוטש עם, נכנסים לעמודה
 
ימון סהדקי יציאה מסוג תקע שקע עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד מהפנסים עם מ  -

 ותפקיד המוליך.זיהוי לפנס 
 
 : הארקה שבעמוד, לפס הארקה יתחברו ס הארקה מנחושת לחבור לבורגפ  -

 
 ס הארקה מיסוד העמוד. פ . א  

 
מחוברים  ם מהעמוד כאשר הםהנכנסים ויוצאי ל מוליכי הארקה של הכבליםכ . ב  

 לכולם.  ףיחד ע"י נעל כבל משותב
 
 ממ"ר להארקת מגש האביזרים בפתח עמוד.  6וליך הארקה גמיש מבודד, מ .  ג  

 
וליכי הארקה לחבור מהדקי ההארקה שעל מגש האביזרים, והמיועדים לחבור מ . ד   

 וליכי הארקה לפנסים. מ
 
 הארקה נוספים. ני מקומות שמורים לחיבורי ש . ה  

 
 ל האומים, הדסקיות, והברגים, יהיו מפליז. כ .  ו  

 
החל ממהדקי היציאה במגש שבעמוד ועד למהדקים . ממ"ר לכל פנס N2XY  2.5*3בל כ  -

 קצות הכבל יהיו עם מהדקי תקע שקע לחיבור מהיר. . בפנסש
 
 יווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם. ח  -

 
יועד, מן בו עבור איזה פנס הוא ביזרים אשר יהיה בפתח העמוד יצויציוד במגש הא ל פריטכ .ב

 )במידה ויש  יותר מאשר פנס אחד(. 
 
 
 
 אופני מדידה .4008

 
אופני המדידה של אופני מדידה ומחירים אלו באים להשלים, להוסיף או לשנות את 

 ו.במפרט הכללי, או פרקים רלוונטיים אחרים של 18, 08פרק מס' 
 

 כללי   01408.0.
 

מחירי היחידה יכללו את האספקה ההתקנה ואת כל  החומרים, הציוד, העבודות,  .א
אביזרי העזר ועבודות הלוואי. אלה המוזכרים במסמכים והן אלה שאינם מוזכרים 
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במפורש במסמכים למדידה בסעיפים נפרדים, אך דרושים לשם ביצוע העבודה 
. במקרה שרשום בודק מוסמךבקורת  בשלמותה ומסירתה במצב פועל לאחר

"אספקה בלבד", המחיר כולל אספקת כל החומרים והאביזרים הדרושים להתקנה 
מושלמת. האספקה תהייה ממחסן הספק לאתר הבניה, לרבות ביטוח כולל על כל 
הציוד, מיסים ואגרות לרשויות, וכן תאום עם הקבלן שיבצע את עבודות 

 ההתקנה.
 
 

 הזרוע   2.0408.0

 
כל המתאמים בין הזרוע  לעיל וכן את08.04.01את כל המפורט בסעיף מחיר זרוע יכלול 

לעמוד ולפנס וכל האטמים והברגים הדרושים כדי לחזק הזרוע לעמוד, כך שהזרוע 
 תהיה מוצבת על העמוד בצורה תקינה.

 
 גוף תאורה   3.0408.0

 
בורו לעמוד יאת ח וכן לעיל 08.04.02את כל המפורט בסעיף מחיר גוף תאורה יכלול 

כיוונו בהתאם לנדרש ואת כל ו , חיווט מלא של גוף התאורהלזרוע בהתאם לנדרש ו/או
הכל בהתאם למפרט, כולל כיוון לילי של כל המערכת לאחר  ,ברגי החיזוק הדרושים

 ידרש ע"י המפקח.יככל ש השלמתה, במספר פעמים
 
 

 מגש ציוד   4.0408.0
 

את כל הציוד המורכב  לעיל וכן 08.04.03כל המפורט בסעיף את מחיר מגש ציוד יכלול 
ואת התקנתו חיבור כבל הספקת החשמל בינו לבין הפנסים,  עליו עם החיווט והכבלים

 היציאה, וההארקה. במקום המיועד לו עם כל חיבורי הכניסה,
 
 

 תכולת מחירים   5.0408.0

 

התוכניות  את הכנת תכולת המחירים תכלול גם -בנוסף לאמור במפרט הכללי  .א
 .ים והסימון בשטחעם הסימונים הנדרש

 

לא ישולם כל תשלום עבור: אבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות, פיצול  .ב
הכנת  ם,אומים, ביקורות, כיווני פנסיישעות עבודה, פיצול חלקי עבודה, ת

תוכניות מכל סוג שהוא עד לאישורן ולאחר מכן תוכניות כפי ביצוע. המחיר 
 כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות.עבור 


